VODARENSKA 1

AKCIOVA SPOLECNOST, a. s.
divize Brno-venkoyv

OBECN| URAD B N
664 82 FyC//AE\/Z/
st LD 2T Y

Daturm domg,@yﬂfn S Obec Ri¢any u Brna

g, i ——————
pocet listd/ptiloh: 4 / — namésti Osvobozeni 340

664 82 RICANY U BRNA

Vas dopis €. j.:

Cislo jednaci: BV/5154/2015-Do
Vyfizuje : Ing. DoleZalova Miroslava
Tel.: 545532123

Datum: 21.10. 2015

Kvalita pitné vody

V piiloze Vam zasilame protokoly s vysledky analyz pitné vody provedenymi ve 3. ¢tvrtleti 2015.
Kvalita vody odpovidé vyhlaSce MZd €. 252/2004 Sb., a vyhlaSce MZe ¢&. 428/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisli, pouze je zvySené mnozstvi v ukazateli vapnik (protokoly ¢&. 8293/BP1/15,
¢. 9128/BP1/15) oproti doporucené hodnoté uvedené ve vyhlasce & 252/2004 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisi.
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Protokol o zkouskach ¢. 6834 / BP1/ 15
Cislo vzorku : 2192/BP1/15
Misto a bod odbéru :IvRiéany - 8.318 - Posta, WC, umyvadlo Datum a ¢as odbéru :13.7.2015  9:03

Datum a €as pfijmu : 13.7.2015  12:50
Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s., Sobésicka
820/156, Brno 638 01 Odebral : Stastny J., vzorkaf
Pfedmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorku pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Kraceny rozbor dle vyhl. &. 252/2004 Sb. Protokol o odbéru : 4287 / BP1/15
Datum ukonceni zkousek :20.7.2015

| ZkouSka Jednotka | Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni ldentifikace zkouSky
Escherichia coli KT.1/100ml 0 0 (NMH) | vyhovuje  [SOP &13/2013/11l (CSN EN ISO 9308-1)
Koliformni bakterie KT.1/100ml 0 0 (MH) | vyhovuje |SOP &13/2013/1l (ESN EN ISO 9308-1)
Paoéty kolonii pii 36°C KT.J/ml 0 40 (MH) | vyhovuje | SOP &.16/2013/1ll (CSN EN ISO 6222)
Poéty kolonii pfi 22°C KT.J/ml 0 200 (MH) | vyhovuje  |SOP &.16/2013/1ll (CSN EN ISO 6222)
Elektricka konduktivita mS/m 72,7 5% 125 (MH) | wwhovuje  |SOP &.8/2013/1ll (CSN EN 27888)
Chlor volny* mg/| 0,07 +16 % 0,30  (MH) | vyhovuje |SOP &.4/2013/lll (GSN EN ISO 7393-2, névod | *
firmy MERCK, HACH LANGE, Hanna
Instruments)
Teplota vody* °C 16,8 +2% 80-12,0 (DH SOP &7/2013/1l (CSN 75 7342) *
Pach stupen 0 2 (MH) | vyhovuje | SOP & 5/2013/11 (ESN EN 1622, TNV 757340
Chut stupef 0 2 (MH) | vyhovuje  [SOP & 5/2013/11l (CSN EN 1622, TNV 757340
pH 7,5 +0.2 6,5-95 (MH)| vyhovuje |SOP &.3/2013/lll (ESN ISO 10523)
Barva mg/l Pt <2 20 (MH) | vyhovuje | SOP &.10/2013/1Il (CSN EN ISO 7887, MetodalC)
Zakal ZFt <0,5 5 (MH) | vyhovuje | SOP ¢.44/2015/11l(CSN EN ISO 7027)
Dusitany mg/| <0,01 0,50 (NMH) | vyhowuje |SOP &. 2/2012/1Il (CSN EN ISO 103041, CSN
EN SO 10304-4, CSN EN ISO 15061)
monneé ionty mg/l <0,04 050 (MH)! wyhovuje |SOP &.23/2014/11l (CSN ISO 7150-1)
Dusiénany mg/l 44,5 +10% 50,0 (NMH) | vyhowvuje [SOP &.2/2012/ll (ESN EN ISO 10304-1, CSN
EN ISO 10304-4, GSN EN ISO 15061)
CHSK manganistanem mg/l 0,8 +13% 3.0 (MH) | vyhovuje | SOP &40/2015/11l (SN EN ISO 8467)
Zelezo mg/l 0,033 +10% 0,20  (MH) | vyhowvuje |SOP&. 18A/2013/lil (CSN EN ISO 17294-2, ERA
Method 6020)

* Zkousky provadéné v misté odbéru

Nejistota:Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou &. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuije - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhowuji hygienickému limitu.

***. - u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stupeni 0, 1, 2 - prijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétd. Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 20.7.2015 : Svestkova Jana Mgr.
' : Vedouci laboratore
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Protokol o zkouskach ¢. 9918/ BP1/ 15
Cislo vzorku : 3033/BP1/15

Misto a bod odbéru :Ri¢any - Rosicka &.518, Hasiésky dim - vycéep,diez Datum a ¢as odbéru :29.9.2015  9:47
Datum a ¢as pfijmu : 29.9.2015  11:58

Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,a.s., Sobésicka

820/156, Brno 638 01 Odebral : Stastny J., vzorkaf
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbé&r vzorkd pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )

Rozsah rozboru : Kraceny rozbor dle vyhl. €. 252/2004 Sb. Protokol o odbéru : 6140/ BP1/15

Datum ukonceni zkousek :5.10.2015

| ZkouSka Jednotka | Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni Identifikace zkousky
Escherichia coli KT.1/100ml 0 0 (NMH) | vyhovuje | SOP £13/2013/1ll (SN EN ISO 9308-1)
Koliformni bakterie KT.1/100ml 0 0 (MH) | wyhovuje | SOP &13/2013/lll (CSN EN ISO 9308-1)
Pocty kolonii pfi 36°C KT.J/ml 0 40 (MH) | vyhovuje | SOP &.16/2013/lll (SN EN ISO 6222)
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 (MH) | vyhovuje  |SOP &16/2013/1ll (SN EN ISO 6222)
Elektricka konduktivita mS/m 73,5 +5% 125 (MH) | wyhovuje  |SOP .8/2013/11l (GSN EN 27888)
Chlor volny* mg/l 0,02 +16 % 0,30  (MH) | vyhowuje |SOP ¢.4/2013/lil (ESN EN ISO 7393-2, navod | *
firmy MERCK, HACH LANGE, Hanna
Instruments)
Teplota vody* °c 15,0 +2% 8,0-12,0 (DH SOP &.7/2013/1l (ESN 75 7342) *
Pach stupen 0 2 (MH) | vyhovuje | SOP & 5/2013/1ll (SN EN 1622, TNV 757340
Chut stupef 0 2 (MH) | vyhovuje | SOP & 5/2013/11 (ESN EN 1622, TNV 757340
pH 7.5 +0.2 6,5-95 (MH)| vyhovuje |SOP ¢.3/2013/11(CSN ISO 10523)
Barva mg/l Pt <2 20 (MH) | vyhovuje |SOP &.10/2013/lll (CSN EN ISO 7887, Metoda
c)
Zakal ZFt. 0,8 +8% 5 (MH) | vyhovuje | SOP &.44/2015/11 (CSN EN ISO 7027)
Dusitany mg/l <0,01 0,50 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 2/2012/li (CSN EN ISO 10304-1, CSN
EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)
Amonné ionty mg/l <0,04 050 (MH) | vyhovuje |SOP &.23/2014/1 (CSN ISO 7150-1)
Dusi¢nany mg/l 44,3 +10% 50,0 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 2/2012/lll (€SN EN ISO 10304-1, ESN
EN ISQ 10304-4, CSN EN ISO 15061)
CHSK manganistanem mg/l 0,5 +13% 3,0 (MH) | vyhovuje | SOP .40/2015/11l (CSN EN ISO 8467)
Zelezo mg/l 0,054 +10% 0,20  (MH) [ vyhowuje |SOP ¢. 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2,
EPA Method 6020)

* Zkousky provadéné v misté odbéru

Nejistota:Uvedena nejistota je roz$ifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou ¢. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuiji hygienickému limitu.

***_ - u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stuperi 0, 1, 2 - piijatelny, stuperi 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkousek se tykaji jen zkouSenych pfedméti. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 14.10.2015 Svestkova Jana Mgr.
Vedouci laboratore
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Protokol o zkouskach ¢. 9128 / BP1/ 15
Cislo vzorku : 2896/BP1/15
Misto a bod odbéru :Ri¢any - VDJ - odtok Datum a ¢as odbéru : 14.9.2015  14:55

Datum a €as prijmu : 14.9.2015  15:39
Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,a.s., Sob&sicka
820/156, Brno 638 01 Odebral : DoleZalova Miroslava,lng., vzorkar
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorkd pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN I1SO 5667-3, CSN I1SO 5667-5, SN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ ¢. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 5742/ BP1/15
Datum ukonc¢eni zkousek : 18.9.2015

Zkouska Jednotka Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP &.13/2013/lll (CSN EN SO 9308-1)

Koliformni bakterie . KTJ/100ml | 0 SOP &.13/2013/lll (CSN EN ISO 9308-1)

Pocéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP £.16/2013/lll (GSN EN ISO 6222)

Podty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 SOP &.16/2013/1ll (CSN EN ISO 6222)

Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP &.15/2013/lll (SSN EN ISO 7899-2)

Elektricka konduktivita mS/m 73,9 +5% SOP &.8/2013/lll (GSN EN 27888)

Chlor volny* mg/l 0,17 +16 % SOP &.4/2013/1ll (ESN EN ISO 7393-2, navod firmy MERCK| *
HACH LANGE, Hanna Instruments)

Teplota vody* i 11,6 +2% SOP &.7/2013/ll (ESN 75 7342) #

Pach stupen 0 SOP &. 5/2013/lll (CSN EN 1622, TNV 757340)

pH 7,7 +0,2 SOP &.3/2013/11l (ESN ISO 10523)

Absorbance (254 nm, 1cm) <0,020 SOP &.39/2015/1l (CSN 757360)

Barva mg/l Pt <2 SOP &.10/2013/1ll (ESN EN ISO 7887, Metoda C)

Zakal ZFt <0,5 SOP &.44/2015/1ll (ESN EN ISO 7027)

Dusitany mg/l <0,01 SOP &. 2/2012/1ll (CSN EN I1SO 10304-1, GSN EN ISO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

Amonné ionty mg/l <0,04 SOP &.23/2014/ll (ESN 1SO 7150-1)

Fosfore¢nany mg/l <0,01 SOP &. 2/2012/11l (CSN EN ISO 10304-1, GSN EN ISO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

Dusiénany mg/l 43,3 +10% SOP &. 2/2012/1ll (ESN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

CHSK manganistanem mg/l 0,5 +13% SOP &.40/2015/1ll (CSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/l 0,006 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60£0)

Mangan mg/l 0,001 +10% SOP &. 18A/2013/1l (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60p0)

Hlinik mg/| 0,003 +15% SOP &. 18A/2013/lll (SN EN ISO 17294-2, EPA Method 60p0)

KNK 4.5 mmol/l 5,0 +5% SOP &.41/2015/1ll (ESN EN ISO 9963-1)

Vapnik a horéik mmol/l 3,24 +10% SOP &. 18A/2013/ll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60p0)

Vapnik mg/l 88,2 +10% SOP &. 18A/2013/lll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)

Horéik mg/l 25,3 +10% SOP &. 18A/2013/lll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60£0)

Chloridy mg/| 30,2 +10% SOP &. 2/2012/11l (GSN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO
103044, CSN EN ISO 15061)

ZNK 8.3 mmol/l 0,11 +15% SOP &. 42/2015/lll (SN 75 7372)

CO2 volny mg/l 4,8 SOP &.74 (CSN 757373) +

CO2 rovnovazny mg/l 36 SOP &.74 (CSN 757373) +

CO2 agresivni na CaCO3 mg/l <4.1 SOP &.74 (CSN 757373) +
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Zkouska Jednotka Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky
Sirany mg/l 74,4 +10% SOP &. 2/2012/lil (SN EN ISO 10304-1, GSN EN 1SO

10304-4, CSN EN ISO 15061)

* Zkousky provadéné v misté odbéru + Zkous$ky neakreditované
Nejistota:Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorku.

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktuainim znéni pro zkou$ku: pach, pach*, chut, chut*: stupen 0, 1, 2 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych pfedméti. Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne: 18.9.2015 Svestkova Jana Mgr.
Vedouci laboratore
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Protokol o zkouskach ¢. 8293/ BP1/ 15
Cislo vzorku : 2597/BP1/15
Misto a bod odbéru :Ri¢any - VDJ - odtok Datum a ¢as odbéru : 17.8.2015  8:54

Datum a ¢as prijmu : 17.8.2015  13:56
Zadavatel : VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,a.s., Sobé&sicka
820/156, Brno 638 01 Odebral : Zukalova L. Mgr., chemik analytik
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorkd pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Uplny rozbor dle vyhl. &. 252/2004 Sb. Protokol o odbéru : 5016 / BP1 /15
Datum ukonéeni zkousek : 24.8.2015

Zkouska Jednotka Vysledek | Nejistota | Identifikace zkousky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP &.13/2013/1ll (ESN EN 1SO 9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/00ml | 0 SOP &.13/2013/1ll (ESN EN 1SO 9308-1)
Podty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP &.16/2013/1ll (CSN EN ISO 6222)
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 SOP &.16/2013/1ll (ESN EN ISO 6222)
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP &.15/2013/11l (SSN EN ISO 7899-2)
Mikroskopicky obraz - abioseston % <1 SOP £.19/2014/lll (GSN 75 7713)
Atrazin ug/l <0,010 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Hexazinon ugll <0,010 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Chlorpyrifos ug/l <0,010 SOP .67 (CSN EN ISO 10695)
Chlortoluron ug/l <0,050 SOP .67 (CSN EN SO 10695)
Isoproturon ug/l <0,050 SOP &.67 (CSN EN 1SO 10695)
Metazachlor ug/l <0,020 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Pesticidni latky celkem ug/l <0,100 dopoget sumy
Simazin ug/l <0,010 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Terbuthylazin ug/l <0,010 SOP .67 (GSN EN ISO 10695)
Acetochlor ug/l <0,050 SOP .67 (CSN EN ISO 10695)
Dimethenamid - P ua/l <0,030 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Epoxikonazol ug/l <0,030 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Fenpropimorf g/ <0,030 SOP .67 (CSN EN ISO 10695)
Pendimethalin ug/l .<0,030 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Metolachlor ug/l <0,030 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Spiroxamin ug/l <0,030 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Tebukonazol ug/l <0,030 SOP .67 (GSN EN 1SO 10695)
Propiconazole ug/l <0,030 SOP &.67 (CSN EN ISO 10695)
Elektrickd konduktivita mS/m 74,3 +5% SOP &.8/2013/1lil (SN EN 27888)
Antimon ugll <0,02 SOP &. 18A/2013/1ll (GSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6000)
Arsen ug/l 0,7 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)
Chrom ug/l 1,0 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (GSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)
Kadmium ugll <0,01 SOP &. 18A/2013/1ll (SSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6090)
Méd' ug/l 1,8 +10% SOP &. 18A/2013/1il (SSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6090)
Nikl ug/l 0,2 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 6090)
Olovo ug/l <0,3 SOP &. 18A/2013/1il (SSN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)
Rtut ugll 0,12 +22% SOP &.29 (CSN 75 7440)
Selen : ug/l 0,9 +10% SOP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2, EPA Method 60R0)
Bor ug/l 12,7 +15% SOP &. 18A/2013/lll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)
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| Zkouska Jednotka Vysledek | Nejistota | Identifikace zkougky

Benzo(a)pyren ug/l <0,001 SOP &.37 A (GSN 75 7554)

Polycyklické aromatické uhlovodiky ug/l <0,010 SOP 8.37 A (GSN 75 7554)

Chlor volny* mg/l 0,02 +16 % SOP &.4/2013/11l (CSN EN ISO 7393-2, névod firmy MERCK| *
HACH LANGE, Hann; Instruments)

Teplota vody* °C 12,5 +2% SOP &.7/2013/1l (CSN 75 7342) *

Benzen ug/l <0,1 SOP .36 (CSN EN ISO 10301, GSN EN ISO 15680)

Pach stupefl 0 SOP &. 5/2013/1ll (CSN EN 1622, TNV 757340)

pH 7,9 +0,2 SOP &.3/2013/11l (CSN 1SO 10523)

Barva mg/l Pt <2 SOP §.10/2013/1il (GSN EN ISO 7887, Metoda C)

Zakal ZFt <0,5 SOP &.44/2015/lll (SSN EN ISO 7027)

Dusitany mg/l <0,01 SOP &. 2/2012/lll (GSN EN ISO 10304-1, GSN EN ISO
103044, CSN EN ISO 15061)

Amonné ionty mg/l <0,04 SOP &.23/2014/lll (CSN ISO 7150-1)

Fluoridy mg/l 0,22 +10% SOP ¢&. 2/2012/lll (GSN EN ISO 10304-1, GSN EN 1SO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

Dusi¢nany mg/l 42,4 +10% SOP &. 2/2012/lil (GSN EN ISO 10304-1, GSN EN ISO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

CHSK manganistanem mg/l 0,7 +13% SOP &.40/2015/1l (CSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/l 0,006 +10% SOP &. 18A/2013/lll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60p0)

Mangan mg/l <0,001 SOP &. 18A/2013/1ll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60p0)

Hlinik mg/I 0,001 +15% SOP &. 18A/2013/lll (SN EN ISO 17294-2, EPA Method 60£0)

KNK 4.5 mmol/l © 5,9 5% SOP &.41/2015/1ll (CSN EN ISO 9963-1)

Vapnik a hor€ik mmol/l 3,53 +10% SOP &. 18A/2013/lll (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 60p0)

Vapnik mg/l 99,7 +10% SOP &. 18A/2013/ll (SN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)

Horcéik mg/l 25,5 +10% SOP &. 18A/2013/11l (ESN EN ISO 17294-2, EPA Method 6020)

Chloridy mg/l 29,7 +10% SOP &. 2/2012/lll (GSN EN ISO 10304-1, GSN EN ISO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

ZNK 8.3 mmol/l 0,14 +15% SOP &. 42/2015/1Il (CSN 75 7372)

Sirany mg/l 72,0 +10% SOP &. 2/2012/1ll (GSN EN ISO 10304-1, GSN EN 1SO
10304-4, CSN EN ISO 15061)

Huminové latky mg/! <0,5 SOP &.43/2015/1ll (GSN 75 7536)

Kyanidy celkové mg/! <0,005 SOP &.24 (GSN 75 7415)

Bromiénany pg/l <3,0 SOP &. 2/2012/1ll (ESN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO

103044, CSN EN SO 15061)

Mikroskopicky obraz - abioseston : anorganické castice

* Zkou$ky provadéné v misté odbéru
Nejistota:Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku.

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stupeni 0, 1, 2 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepiijatelny
Vysledky zkous$ek se tykaji jen zkouSenych prfedmétil. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 27.8.2015 ‘ Svestkova Jana Mgr.
\ Vedouci laboratore




